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ANALISA PERMANENT  MAGNET SYCHRONOUS GENERATOR 
DENGAN MENGGUNAKAN VARIASI ARAH ROTOR 
Abstrak 
Generator adalah suatu alat atau mesin yang mengonversi energi mekanik menjadi 
energi listrik, dengan proses induksi elektromagnetik.. Generator sinkron magnet 
(PMSG) adalah generator yang medan eksistasinya dihasilkan oleh magnet 
permanen bukan kumparan sehingga fluks magnetik dihasilkan oleh medan magnet 
permanen. Keunggulan magnet permanen adalah tidak ditemukan rugi-rugi pada 
eksitasi dikarenakan medan magnet langsung dari magnet dan memungkinkan 
banyak modifikasi pada bentuk stator dan rotor. Generator menggunakan magnet 
permanen memiliki banyak keunggulan dibandingkan menggunakan eksitasi 
elektromagnetik. Pada paper ini akan dilakukan analisa mengenai generator sinkron 
permanen magnet menggunakan variasi arah putar rotor. Perancangan generator 
menggunakan ¼ model yang akan berulang setiap 90° dan memiliki 3 slot kumparan 
dan 2 kutub magnet yang mendapatkan tegangan maksimal 19 v dapat dilihat pada 
gelombang tegangan antar fasa dan dihitung menggunakan perhitungan fasa 4 seri. 
Hasil yang didapat setelah menggunakan variasi arah rotor yang berbeda yaitu dapat 
dilihat pada gelombang yang dihitung menggunakan tegangan antar fasa dan flux 
linkage. 
Kata Kunci: Arah rotor, Generator, MagNet Infolytica, PMSG, 12S8P 
Abstract 
Generator is a tool or machine that converts energy, with an electromagnetic 
induction process. Permanent Magnetic Synchronous Generator (PMSG) is a 
generator whose existing field is generated by a permanent magnet instead of a coil 
so that magnetic flux is generated by a permanent magnetic field. The advantage of 
Permanent Magnet is that there are no losses on excitation due to the magnet field 
directly from the magnet and allows many modifications to the shape of the stator 
and rotor. Generators using permanent magnets have many advantages over using 
electromagnetic excitation. In this study, an analysis of the Permanent Magnet 
Synchronous Generator used a variation in the rotor’s rotary direction. The design of 
the generator uses the model which will repeat every 90° and has 3 coil slots and 2 
magnetic poles that get a maximum voltage of 19 v which can be seen in the 
interphase voltage wave and is calculated using a 4 series phase calculation. The 
results obtained after using different rotor direction variations can be seen in the 
waves calculated using the interphase voltage and flux linkage. 
Keywords: Generator, MagNet Infolytica, PMSG,  Rotor,  Rotor Direction, 
12s8p 
1. PENDAHULUAN
Generator merupakan salah satu komponen sistem pembangkit listrik yang 
bertugas mengubah energi gerak menjadi listrik. Generator dalam 
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pengoperasiannya tidak boleh melebihi kapasitas beban generator, hal ini 
karena jika generator diberi beban lebih maka akan terjadi pemanasan 
berlebih, dan akan mengakibatkan terjadinya rugi daya pada stator dan rotor 
generator. 
K. Amei, Y. T. (2002) mengeluarkan artikel tentang sistem generator 
angin yang menggunakan booster chopper untuk kontrol pembangkitan 
generator sinkron magnet permanen dan menganalisis teoritis karakteristik 
pembangkit listrik. Karakteristik pembangkitan daya dan tegangan keluaran 
DC dapat dilihat dengan fungsi duty ratio dari boost chopper dan frekuensi 
rotasi generator. 
Studi perbandingan antara generator sinkron magnet permanen fluks 
aksial dan radial-fluks untuk aplikasi turbin angin. Penelitian ini menggunakan 
PMSG yang memiliki topologi fluks aksial, mesin rotor luar fluks radial, dan 
mesin rotor dalam fluks radial. Analisis ini digunakan untuk membandingkan 
efisiensi dan perkiraan biaya bahan aktif oleh Adrian Augustin Pop, F. J. 
(2013) 
O. Gol, B. S.N. (2003) menjelaskan pemilihan model yang sesuai untuk 
digunakan dalam desain generator sinkron, baik dengan gulungan medan atau 
eksitasi magnet. Beberapa kriteria harus dipenuhi agar model tersebut 
sederhana dan untuk memudahkan perhitungan dalam pembentukan fitur 
desain, namun tetap harus memiliki ketelitian yang cukup tinggi. 
L. Wang, Y. L. (2018) menjelaskan tentang banyaknya kesalahan 
generator yang susah dideteksi dan mengancam keselamatan generator. 
Generator yang memiliki banyak gangguan diidentifikasi menggunakan 
beberapa metode yang menggunakan data pembangkit sinkron dari kesalahan 
yang ada. 
Saady. (2013) menjelaskan tentang konfigurasi sistem pembangkit wind 
turbine yang dilengkapi dengan Permanent Magnet Synchronous Generator 
(PMSG), dengan menggunakan generator sinkron. Generator PMSG memiliki 
kinerja lebih baik, efisiensi yang lebih tinggi, lebih sedikit perawatan dan bisa 
digunakan tanpa gearbox. 
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Silva, E. V. (2019) meneliti tentang pembuatan generator. Karya ini 
membahas tentang pembuatan generator sinkron menjadi regulator tegangan 
dari sistem yang terisolasi. Generator yang dibuat akan memasok minimum 
daya aktif yang diperlukan, cara ini dapat meningkatkan kapasitas pembangkit 
energi listrik dari generator asinkron pada tingkat minimum menjadi generator 
sinkron. 
2. METODE
Penelitian ini penulis menggunakan penelitian pengolahan dan analisa data 
yang terdiri dari data keluaran dari penelitian. Penelitian ini mengambil data 
dengan cara simulasi dalam software MagNet Infolytica.  
Berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas 
akhir  
1) Studi Literatur
Studi literatur merupakan suatu tahap yang dilakukan oleh penulis dalam 
memperoleh gambaran dalam melaksanakan penelitian dengan mencari 
literatur melalui jurnal. 
2) Desain Generator
Desain generator dilakukan menggunakan software MagNet Infolytica, 
generator yang digunakan yaitu Permanent Magent Syncronous Generator 12 
slot 8 pole. 
3) Mengubah Variasi
Perubahan variasi pada generator dalam software untuk mengetahui hasil 
yang dikeluarkan. 
4) Perhitungan dan Pengolahan Data
Perhitungan dan pengolahan data dilakukan setelah hasil dari variasi 
keluar dari software. 
5) Analisa Output
Analisa output dilakukan dengan melihat dan mencatat hasil yang 




Bimbingan dilakukan dengan dosen untuk menyempurnakan laporan yang 
akan dan sudah dibuat. 
7) Pembuatan Laporan
Laporan penelitian tugas akhir dibuat sebagai bentuk dari hasil penelitian. 
Gambar 1. Flowchart Penelitian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini merancang generator menggunakan software MagNet Infolityca 
dengan desain generator ¼ model PMSG 12 slot 8 pole dan menggunakan 
perbandingan generator original dan variasi arah rotor, arah rotor yang 
digunakan yaitu clockwise (searah jarum jam) dan counter clockwise 
(berlawanan jarum jam). Kecepatan yang digunakan yaitu 1000 rpm, dengan 
lilitan 10 dan tanpa beban. 
3.1 Data Perbandingan Desain Generator 
PMSG 12 slot 8 pole ¼ model sebelum divariasikan 
       Gambar 2. Disain generator 
    Gambar 3. Sebelum 
  Menggunakan Variasi 
Gambar di atas adalah disain permanent magnet generator sychronous 12 
slot 8 pole yang sudah disolving. 
3.2 Perhitungan Dan Hasil Simulasi 
Dari disain tersebut mendapatkan data flux linkage yang merupakan hasil 
konversi nilai dari proses solving pada software dengan menggunakan sudut 
rotasi setiap 3º, titik awal sudut 0º sampai dengan sudut 90º. 
Gambar 4. Menggunakan 
Variasi Arah Rotor 
Counter Clockwise
Gambar 5. Menggunakan 
Variasi Arah Rotor 
Clockwise
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       Sudut 
Rotasi 
Coil 1 Coil 2 Coil 3 Coil 1 Coil 2 Coil 3 
0 0,005813614      -0,001485039  -0,005813482 1,04496894 -2,96859 1,463566 
3 0,006336099 -0,001484425  -0,005081699 0,600279736 -2,86481 1,93450
6 0,006636239 -0,002916828  -0,004114447 9,10489E-05 -2,39527 2,39520
9 0,006636284  -0,00411446  -0,002916845 -0,60023399 -1,9346 2,86483
12 0,006336167 -0,005081762  -0,001484429 -1,04558405 -1,46324 2,96886
15 0,005813375 -0,005813384 0,001484431 -1,46328056 -1,04552 2,96885
18 0,005081735 -0,006336143  0,001484428 -1,93454239 -0,60034 2,86483
21 0,004114464 -0,006636311  0,002916846 -2,39524081 2,12E-05 2,3952
24 0,002916843 -0,006636301  0,004114466 -2,8648521 0,600316 1,93455
27 0,001484417 -0,006336143  0,005081746 -2,96881081 1,045321 1,46344
30 1,18E-08  -0,005813482  0,005813468 -2,96881853 1,463275 1,04549
33 -0,001484397 -0,005081845 0,006336214 -2,86503747 1,934747 0,600329 
36 -0,002916916 -0,004114471 0,006636378 -2,39510207 2,395177 -6,1E-05 
39 -0,004114467 -0,002916883 0,006636347 -1,9347067 2,864924 -0,60025 
42 -0,005081821 -0,001484421 0,006336222 -1,46340638 2,968989 -1,04553 
45 -0,005813524 7,37E-08 0,005813455 -1,0455005 2,968802 -1,46325 
48 -0,006336274 0,001484475 0,005081828 -0,60023576 2,864838 -1,93465 
51 -0,006636392 0,002916894 0,004114502 -4,8066E-05 2,395102 -2,39501 
54 -0,006636416   0,004114445 0,002916999 0,600393751 1,934727 -2,8652 
57 -0,006336219 0,005081809 0,001484398 1,045432821 1,463401 -2,9688 
60 -0,005813503 0,005813509 -3,75E-10 1,463422723 1,045385 -2,96879 
63 -0,005081791 0,006336202 -0,001484394 1,934759133 0,600213 -2,865 
       
a) Menghitung nilai tegangan coil
Contoh perhitungan untuk tegangan fasa coil 1. Untuk coil 2, dan coil 3 










 = 1,04496894 v 
Keterangan : 
E-coil  : Tegangan pada masing-masing coil 
Δ𝜙 : Perubahan flux linkage (Wb)  
Δ𝑡 : Rentang waktu 0,0005 s 
Rumus diatas digunakan untuk mencari nilai tegangan ¼ model PMSG 12 
slot 8 pole pada setiap coil. Nilai tegangan dapat dilihat pada tabel 1.  
Tabel 1. Nilai flux linkage dan tegangan 1 fasa 
Flux Linkage (Wb) Tegangan 1 Fasa (v) 
66 -0,004114412 0,006636308 -0,002916892 2,395187671 -4,9E-06   -2,39516 
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 Flux linkage digunakan untuk menghasilkan Gaya Gerak Listrik 
(GGL). Terdapat tiga cara untuk  menaikan nilai flux linkage  yang dapat 
dihasilkan  melalui induksi magnet  yaitu, meningkatkan medan magnet, 
memperluas area, memperbanyak lilitan coil. 
Setelah menghitung nilai tegangan 1 fasa yang didapat lalu 
menghitung nilai tegangan fasa yang sudah diserikan, tujuannya untuk 
mendapatkan nilai tegangan antar fasa. 
b) Menghitung nilai tegangan setelah diserikan
𝐸𝑠𝑠𝑠𝑐 = 𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 × 4...………………………………………………………(2) 
Contoh perhitungan pada baris pertama : 
coil 1 (U) = 𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 × 4  = 1,04496894 v × 4  = 4,179876 v 
coil 2 (V) = 𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 ×4  = -2,96859 v × 4 = -11,8744 v 
coil 3 (W) = 𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 × 4  = 5,854265 v × 4 = 5,854265 v 
     Tabel 2. Tegangan Fasa 4 Seri PMSG 12 slot 8 pole ¼ Model 
Variasi Arah Putar Rotor 
69 -0,002916818 0,006636306 -0,004114471 2,864946073 -0,60024 -1,93469 
72 -0,001484345 0,006336185 -0,005081815 2,968776956 -1,04545 -1,46338 
75 4,36E-08 0,005813462 -0,005813505 2,968797663 -1,46339 -1,04542 
78 0,001484442 0,005081768 -0,006336215 2,865024699 -1,93474 -0,60024 
81 0,002916955 0,004114397 -0,006636335 2,394815191 -2,39473 -8,1E-05 
84 0,004114362 0,002917034 -0,006636375 1,934825706 -2,86528 0,600362 
87 0,005081775 0,001484394 -0,006336195 1,463461435 -2,96883 1,045416 
90 0,005813506 -2,06E-08 -0,005813486 1,045185578 -2,96881 1,463575 
Tegangan Fasa 4 Seri 
Coil (v) 
 Coil 1 (U) Coil 2 (V) Coil 3 (W) 
4,179876 -11,8744 5,854265 
2,401119 -11,4592 7,738012 
0,000364 -9,58106 9,580815 
-2,40094 -7,73842 11,45933 
-4,18234 -5,85297 11,87545 
-5,85312 -4,18207 11,87541 
-7,73817 -2,40134 11,45935 
-9,58096 8,5E-05 9,580961 
-11,4594 2,401263 7,738238 
-11,8752 4,181283 5,853776 
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Tegangan fasa 4 seri dapat digunakan untuk perhitungan yang 
menghasilkan Vdc. Untuk mendapatkan Vdc langkah selanjutnya adalah 
menghitung tegangan antar fasa dari hasil tabel sebelumnya. 
c) Tegangan antar fasa :
Contoh perhitungan pada baris pertama : 
Tegangan antara coil 1 dan coil 2  
𝑣𝑈𝑈= 𝑣𝑈− 𝑣𝑈 ...………………….……..…..........………….....(3) 
= 𝑣𝑈− 𝑣𝑈 = 4,179876 – (-11,8744) = 16,05426 v 
Tegangan antara coil 2 dan coil 3  
𝑣𝑈𝑉= 𝑣𝑈−𝑣𝑉 ....……………………………...….....................(4) 
= 𝑣𝑈−𝑣𝑉 = -11,8744 – 5,854265    = -17,7286 v 
Tegangan antara coil 3 dan coil 1  
𝑣𝑉𝑈=𝑣𝑉−𝑣𝑈 ....……………...……………………..................(5) 
= 𝑣𝑉−𝑣𝑈 = 5,854265 – 4,179876   = 1,674389 v 
-11,8753 5,8531 4,181965 
-11,4601 7,738987 2,401315 
-9,58041 9,580709 -0,00025 
-7,73883 11,4597 -2,40101 
-5,85363 11,87596 -4,18214 
-4,182 11,87521 -5,85301 
-2,40094 11,45935 -7,73861 
-0,00019 9,580409 -9,58002 
2,401575 7,738909 -11,4608 
4,181731 5,853605 -11,8752 
5,853691 4,181541 -11,8752 
7,739037 2,400852 -11,46 
9,580751 -2E-05 -9,58063 
11,45978 -2,40097 -7,73875 
11,87511 -4,18178 -5,85352 
11,87519 -5,85355 -4,18168 
11,4601 -7,73897 -2,40096 
9,579261 -9,57891 -0,00032 
7,739303 -11,4611 2,401447 
5,853846 -11,8753 4,181666 
4,180742 -11,8752 5,8543 
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Tabel 3. Tegangan Antar Fasa PMSG 12 slot 8 pole ¼ Model 
Variasi Arah Putar Rotor 
Tegangan Antar Fasa (v) 
𝒗𝑼𝑼 𝒗𝑼𝑽 𝒗𝑽𝑼 
16,05426 -17,7286 1,674389 
13,86034 -19,1972 5,336893 
9,581425 -19,1619 9,580451 
5,337479 -19,1977 13,86027 
1,670638 -17,7284 16,05778 
-1,67105 -16,0575 17,72853 
-5,33682 -13,8607 19,19752 
-9,58105 -9,58088 19,16192 
-13,8607 -5,33697 19,19765 
-16,0565 -1,67249 17,72902 
-17,7284 1,671135 16,05724 
-19,1991 5,337672 13,86146 
-19,1611 9,580954 9,580163 
-19,1985 13,8607 5,33782 
-17,7296 16,05809 1,671489 
-16,0572 17,72822 -1,67101 
-13,8603 19,19796 -5,33767 
-9,5806 19,16043 -9,57983 
-5,33733 19,19972 -13,8624 
-1,67187 17,72879 -16,0569 
1,67215 16,05669 -17,7288 
5,338185 13,86083 -19,199 
9,58077 9,580614 -19,1614 
13,86075 5,337779 -19,1985 
16,05689 1,671737 -17,7286 
17,72874 -1,67187 -16,0569 
19,19907 -5,338 -13,8611 
19,15817 -9,57858 -9,57959 
19,20043 -13,8626 -5,33786 
17,72916 -16,057 -1,67218 
16,05598 -17,7295 1,673558 
Dari hasil perhitungan di atas nilai Vdc atau nilai maksimum selisih antar 
fasa yang didapatkan yaitu 19,1972 v. Sebelum mencari nilai Ke (konstanta 
Back EMF) hitung frekuensi yang didapatkan. Dalam penelitian ini Ke dapat 
mewakilkan kuat medan magnet, jumlah lilitan dan jari-jari motor atau 
generator.  
Pada desain ini rotor dirotasikan tiap 3° per 0,5 ms = 0,0005 s. Berarti 
untuk rotasi mekanikal 360° membutuhkan waktu 60 ms = 0,06 s. 
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= 16,6667 𝐻𝑧 
- 𝜔 = 2𝜋 × 𝑓 ………….……………..…………………..…........(7) 
= 6,28 × 16,6667 𝐻𝑧 = 104,6667 rad/s 
e) Menentukan rpm pada generator :
2 𝜋 𝑟𝑟𝑟 = 1 𝑝𝑝𝑡𝑟𝑟𝑟𝑝…………………………..……………………………….(8) 
2 𝜋 𝑠𝑟𝑟
𝑠
= 1 × 60𝑠 = 60 rpm 
104,6667 𝑟𝑟𝑟 = 104,6667 × 1
2𝜋
 𝑝𝑝𝑡𝑟𝑟𝑟𝑝 
104,6667 𝑟𝑟𝑟 = 52,333
𝜋
𝑝𝑝𝑡𝑟𝑟𝑟𝑝 









 = 999,9 = 1000 rpm 
f) Mencari nilai Ke :




104,6667 rad/s  
= 0,189145163 Vs/rad 
Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan 
kecepatan angular yang dibutuhkan untuk merotasikan rotor adalah 104.6667 
rad/s atau 1000 rpm. 
3.3 Analisa Gelombang Hasil 
Setelah tabel dan perhitungan selesai, hasil dari Permanent Magnet 
Synchronous Generator 12 slot 8 pole ¼ model variasi arah putar rotor 
mendaptakan gelombang sebagai berikut: 
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Gelombang PMSG 12 slot 8 pole variasi arah rotor counter clockwise 
Gelombang PMSG 12 slot 8 pole variasi arah rotor clockwise 
Berdasarkan hasil gelombang diatas dapat dianalisa bahwa gelombang 
yang dihasilkan adalah gelombang sinus, yang mana pada gelombang flux 
linkage sumbu x merupakan perbedaan sudut 1 fasa dalam 1 periode. 
Gelombang  flux linkage  digunakan untuk menunjukkan fasa U-V-W yang 
sudah seimbang dan konvigurasi alur lilitan dimana tiap fasa memiliki 
perbedaan sudut sebesar 120° . Gelombang tegangan antar fasa memiliki 
sumbu x dan y dimana sumbu x menunjukkan perbedaan sudut 1 fasa dalam 1 
periode dan sumbu y menunjukkan tegangan, gelombang tegangan antar fasa 
dapat menunjukkan tegangan maksimal yang didapat. 
Pada gambar 6 gelombang flux linkage counter clockwise menunjukan 
bahwa fasa V pada dengan sumbu 0 positif, lalu fasa U pada sumbu 0,006, 
dan fasa W dimulai dengan -0,006. Sedangkan untuk flux linkage counter 
clockwise gambar 8 dimulai dengan fasa V sumbu 0 negatif, fasa U 0,006 dan 
fasa W -0,006. Pada gambar 7 yaitu tegangan antar fasa counter clockwise 
fasa UV dimulai dengan -20, fasa VW dimulai dengan 15, dan fasa WU 
dimulai dengan sumbu 0 positif. Sedangkan untuk tegangan antar fasa 
clockwise pada gambar 9, fasa UV dimulai dengan 15, fasa VW dimulai 
dengan -20, dan fasa WU dimulai dengan sumbu 0 positif. Tegangan antar 
fasa dapat menunjukkan tegangan maksimal yang didapat, yaitu 19 v. counter 
clockwise menunjukkan tegangan 19 v dan flux linkage. Kedua gelombang 
Gambar 6. Flux linkage counter clockwise 
Gambar 8. Flux linkage clockwise 
Gambar 7. Tegangan antar fasa counter clockwise 
Gambar 9. Tegangan antar fasa clockwise 
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tegangan antar fasa pada fasa WU mencapai puncak terlebih dahulu. Gambar 
7 dan 9 menunjukkan tegangan max sebesar 19 v. Tegangan dapat dilihat 
pada gambar 7 dan 9,  
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian Permanent Magnet Synchronous Generator 12 
Slot 8 pole variasi arah rotor ini memiliki keseimpulan : 
1) Perancangan generator menggunakan ¼ model yang akan berulang setiap
90° dan memiliki 3 slot kumparan dan 2 kutub magnet.
2) Frekuensi  yang didapat 16 Hz, lalu kecepatan putar yang digunakan 1000
rpm dan lilitan yang digunakan 10 lilitan.
3) Tegangan maksimal yang didapat 19 v.
4) Vdc dan Ke yang digunakan menggunakan nilai yang sama. Vdc dalam
percobaan ini akan mempengaruhi tegangan dan gelombang.
5) Variasi arah rotor hanya berpengaruh pada bentuk awal gelombang,
masing-masing variasi arah rotor memiliki awalan gelombang pada flux
linkage dan tegangan antar fasa yang berbeda.
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